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INSTAL PROJEKT M. JATKOWSKI
GIśYCKO, PLAC DWORCOWY 2

WYMIANA KOTLA W BUDYNKU PALACU

SANITARNA

RZUT KOTLOWNI - STAN ISTNIEJACY SKALA:

DATA:

RYS NR: 1

VIII 2012

1 : 100

11-600 WEGORZEWO, ROZEWIEC 1

"DOREN" im. B. TRUSEWICZ SP ZOZ
OSRODEK REHABILITACJI UZALEZNIONYCH

11-600 WEGORZEWO, ROZEWIEC 1 TEL. 606 474 064

INSTAL PROJEKT M. JATKOWSKI
GIśYCKO, PLAC DWORCOWY 2

WYMIANA KOTLA W BUDYNKU PALACU

SANITARNA

RZUT KOTLOWNI - STAN PROJEKTOWANY SKALA:

DATA:

RYS NR: 2

VIII 2012

1 : 100

11-600 WEGORZEWO, ROZEWIEC 1

"DOREN" im. B. TRUSEWICZ SP ZOZ
OSRODEK REHABILITACJI UZALEZNIONYCH

11-600 WEGORZEWO, ROZEWIEC 1 TEL. 606 474 064

istniej. WYWYWIEW 14x20 cm POD STROPEM

istniej. KOMIN SPALINOWY 28x50 cm

istniej. CZOPUCH 24x20 cm

istniej. KOCIOL NA PALIWO STALE

istniej. OKIENKO UCHYLNE - 115/45 cm

istniej. WYMIENNIK POJEMNOSCIOWY CWU

istniej. STUDZIENKA SCHLADZAJACA

istniej. WYWYWIEW 14x20 cm POD STROPEM

istniej. KOMIN SPALINOWY 28x50 cm

PROJ. CZOPUCH D=180 mm

istniej. OKIENKO UCHYLNE - 115/45 cm

istniej. WYMIENNIK POJEMNOSCIOWY CWU

istniej. STUDZIENKA SCHLADZAJACA - DO REMONTU

+ POKRYWA - KRATKA OCYNKOWANA

ZASOBNIK PALIWA Z PODAJNIKIEM

PROJ. KOCIOL C.O.

RP/RS - 32/15

RB/RP/RS - Dn=32/32/15
- DO NACZYNIA WZBIORCZEGO

OTWOR NAWIEWNY W SZYBIE - OSIATKOWANA KRATKA O WYM D=25 cm
WYKONANIE WARSZTATOWE

RB  D=25
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wlaczyc do istn. instalacji

istniej. PIONY C.O.

istniej. PIONY C.O.

RZUT KOTLOWNI  1:100
STAN ISTNIEJACY RZUT KOTLOWNI  1:100

STAN PROJEKTOWANY

KOTLOWNIA
KOTLOWNIA

Hpom = 2,2 m
Hpom = 2,2 m


